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lhr Zeichen Unser Zeichen

10214

lhre Nachricht vom

Untersuchung auf die Parameter der Gruppe A der Trinkwasserverordnung

Entnahmeort: Rothausen
Entnahmestelle: Pumphaus / Reinwasser
Kennzahl: 1230067300715 Kennzahl auf Entnahmeprotokoll vorhanden: ja
Probenahme am: 05.08.2024 09:10 Analysennummer: T202795
Probenahme durch: M. Hey, Gr. Nord Probeneingang / Prufungsbeginn: 05.08.2024
Probenahmeart: Ende der Priifung: 19.08.2024
Parameter Einheit Befund Grenzwert  |Untersuchungsmethode
Geruch geruchlos | DEV B 1/2 (1971)

. ohne anormale :

DEV B 1/2 Teil a (1971

Geschmack typisch Veranderung eila( )
Wassertemperatur °© 15,4 B - DIN 38404-&2 (1976-12)
pH-Wert (Labor) pH-Einheiten 7,33 6,_5 -9,5 DIN EN SO 10523 (2012-04)
Elektr. Leitfahigkeit bei 25°C (Labor) uS/icm 1071 2790 DIN EN 27888 (1993-11)
Farbung (SAK bei A = 436 nm) 1/m <0,02 0,5 DIN EN ISO 7887 (2012-04)
Trabung NTU 0,04 1,0* DIN EN ISO 7027 (2016-11)

n.u. : nicht untersucht, 0.B.: ohne Beanstandung, * Grenzwert am Ausgang des Wasserwerks, *** nicht akkreditierter Bereich
Mikrobiologische Untersuchung: siehe separater Befund Analysennr.

Konformitétsaussage:
Das Wasser ist in Bezug auf die untersuchten Parameter nicht zu beanstanden. Der pH-Wert bleibt ohne Bewertung.

Bad Kissingen, den 19.08.2024

Institut Dr. Nuss GmbH & Co. KG
Laborleitung Dr. Elke Nuss

Die Prifergebnisse beziehen sich ausschlieRlich auf die Prifgegenstande. Ohne schriftliche Genehmigung _
des Instituts Dr. Nuss darf dieser Bericht nicht auszugsweise vervielfaltigt werden. (Dok. B_T_1-5) Seite 1 von 1

Rechtsform Institut Dr. Nuss GmbH & Co. KG - Sitz Bad Kissingen - Registergericht Schweinfurt - HRA 8833 - St.-Nr. 205/164/01908 - USt-ID DEB15399696
Personlich haftender Gesellschafter: Dr, Nuss Verwaltungs-GmbH - Sitz Bad Kissingen - Registergericht Schweinfurt - HRB 6513 - St.-Nr. 205/124/80285 - Geschéftsfiihrer: Dr. Elke Nuss
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Dr. Nuss

Adresse Schonbornstrale 34 i-Park Tauberfranken 02
97688 Bad Kissingen 97922 Lauda-Kdnigshofen
Institut Dr. Nuss GmbH & Co. KG - Schénbornstr. 34 - 97688 Bad Kissingen Tel 0971/7856-0 09343 /509342
Fax 0971/7856-213 09343/3979
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Zweckverband zur Wasserversorgung
Bad Kénigshofen, Gruppe Nord

oK

Akkreditlerungsstelle
D-PL-14084-01-00

Josef-Sperl-Str. 3
97631

Bad Kénigshofen

Bad Kissingen
19.08.2024

Telefon-Durchwahl
0971/7856 -
Dr.N/Imm 134

Ihr Zeichen Unser Zeichen

10214

lhre Nachricht vom

Untersuchung auf die Parameter der Gruppe A der Trinkwasserverordnung

Entnahmeort: Irmelshausen

Entnahmestelle: ON, Schéneberg

Kennzahl: 1230067300978 Kennzahl auf Entnahmeprotokoll vorhanden: ja
Probenahme am: 05.08.2024 13:00 Analysennummer: T202796

Probenahme durch: M. Hey, Gr. Nord Probeneingang / Prifungsbeginn: 05.08.2024
Probenahmeart: Ende der Priifung: 19.08.2024
Parameter Einheit Befund Grenzwert |Untersuchungsmethode
Geruch gguﬁ:hlos | DEV B 1/2 (1871)
. ohne anormale .

DEV B 1/2 Teil a (1971
Geschmack typisch Versinderung eila (1971)
Wassertemperatur el | 18,6 DIN 38404-4-2 (1976-12)
pH-Wert (Labor) pH-Einheiten | 7,24 6,5-9,5 DIN EN ISO 10523 (2012-04)
Elektr. Leitfahigkeit bei 25°C (Labor) uS/cm 1289 2790 _EEIN_EE\I 27888 (1993-11)
Farbung (SAK bei A = 436 nm) 1/m <0,02 0,5 DIN EN ISO 7887 (2012-04)
Tribung NTU 0,08 1,0* DIN EN ISO 7027 (2016-11)

n.u. : nicht untersucht, 0.B.: ohne Beanstandung, * Grenzwert am Ausgang des Wasserwerks, *** nicht akkreditierter Bereich

Mikrobiologische Untersuchung: siehe separater Befund Analysennr.

Konformitdtsaussage:
Das Wasser ist in Bezug auf die untersuchten Parameter nicht zu beanstanden. Der pH-Wert bleibt ohne Bewertung.

Bad Kissingen, den 19.08.2024

Institut Di” Nuss GmbH & Co. KG
Laborleitung Dr. Elke Nuss

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlielich auf die Prifgegenstidnde. Ohne schriftliche Genehmigung )
des Instituts Dr. Nuss darf dieser Bericht nicht auszugsweise vervieifltigt werden. (Dok. B_T_1-5) Seite 1 von 1

Rechisform Institut Dr. Nuss GmbH & Co. KG - Sitz Bad Kissingen - Registergericht Schweinfurt - HRA 8833 - St.-Nr. 205/164/01908 - USt-ID DEB15399696
Persénlich haftender Gesellschafter: Dr. Nuss Verwaltungs-GmbH - Sitz Bad Kissingen - Registergericht Schweinfurt - HRB 6513 - St.-Nr. 205/124/80285 - Geschiiftsfithrer: Dr. Elke Nuss
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0971/7856-
10214 Dr.N/imm 134 19.08.2024

Untersuchung auf die Parameter der Gruppe A der Trinkwasserverordnung

Entnahmeort: Ottelmannshausen
Entnahmestelle: ON, Wirsing
Kennzahl: 1230067300973 Kennzahl auf Entnahmeprotokoll vorhanden: ja
Probenahme am: 05.08.2024 13:20 Analysennummer: T202797
Probenahme durch: M. Hey, Gr. Nord Probeneingang / Prifungsbeginn: 05.08.2024
Probenahmeart: Ende der Prifung: 19.08.2024
Parameter Einheit Befund Grenzwert |Untersuchungsmethode
Geruch geruchlos DEV B 1/2 (1971)

. ohne anormale .

DEV B 1/2 Teil a (1971

Geschmack typisch Veranderung eil a (1971)
Wassertemperatur °C 18,5 ~[oN 38404-4-2 (1976-12)
pH-Wert (Labor) pH-Einheiten 7,24 6,5-9,5 DIN EN ISO 10523 (2012-04)
Elektr. Leitfahigkeit bei 25°C (Labor) uS/cm 1286 2790 DIN EN 27888 (1993-11)
Farbung (SAK bei A = 436 nm) 1/m <0,02 0,5 DIN EN ISO 7887 (2012-04)
Tribung NTU 0,16 1,0* DIN EN ISO 7027 (2016-11)

n.u. : nicht untersucht, 0.B.: ohne Beanstandung, * Grenzwert am Ausgang des Wasserwerks, *** nicht akkreditierter Bereich

Mikrobiologische Untersuchung: siehe separater Befund Analysennr.

Konformitatsaussage:
Das Wasser ist in Bezug auf die untersuchten Parameter nicht zu beanstanden. Der pH-Wert bleibt ohne Bewertung.

Bad Kissingen, den 19.08.2024

Institut Dr. Nuss GmbH & Co. KG
Laborleitung Dr. Elke Nuss

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlieRlich auf die Prifgegenstande. Ohne schriftliche Genehmigung )
des Instituts Dr. Nuss darf dieser Bericht nicht auszugsweise vervielfaitigt werden. (Dok. B_T_1-5) Seite 1 von 1

Rechisform Institut Dr. Nuss GmbH & Co, KG -« Sitz Bad Kissingen - Registergericht Schweinfurt - HRA 8833 - St.-Nr. 205/164,/01908 - USt-ID DEB15399696
Persanlich haftender Gesellschafter: Dr. Nuss Venwaltungs-GmbH - Sitz Bad Kissingen - Registergericht Schweinfurt - HRB 6513 - St.-Nr. 205/124/80285 - Geschiftsfiihrer: Dr. Elke Nuss



Institut Dr. Nuss GmbH & Co. KG - Schénbornstr. 34 + 97688 Bad Kissingen

Adresse

Tel
Fax
eMail
Web
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97688 Bad Kissingen
0971/7856-0
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Institut

Dr. Nuss

i-Park Tauberfranken 02
97922 Lauda-Kénigshofen
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Zweckverband zur Wasserversorgung
Bad Koénigshofen, Gruppe Nord

| (( DAle(eﬁsche

AkkredItierungsstelle
D-PL-14084-01-00

Josef-Sperl-Str. 3
97631

Bad Kénigshofen

Bad Kissingen
19.08.2024

Telefon-Durchwahl
0971/7856-
Dr.N/Imm 134

lhr Zeichen Unser Zeichen

10214

Ihre Nachricht vom

Untersuchung auf die Parameter der Gruppe A der Trinkwasserverordnung

Entnahmeort; Trappstadt

Entnahmestelle: ON, Bauhof

Kennzahl: 1230067300976 Kennzah! auf Entnahmeprotokoll vorhanden: ja
Probenahme am: 05.08.2024 14:30 Analysennummer: T202798

Probenahme durch: M. Hey, Gr. Nord Probeneingang / Prufungsbeginn: 05.08.2024
Probenahmeart: Ende der Priifung: 19.08.2024
Parameter Einheit Befund Grenzwert  |Untersuchungsmethode
Geruch geruchlos |DEV B /2 (1971)

g ohne anormale .

DEV B 1/2 Teil a (1971

Geschmack typisch Veranderung eil a ( )
Wassertemperatur °C 17,1 DIN 38404-4-2 (1976-12)
pH-Wert (Labor) pH-Einheiten 7,37 6,5-9,5 |DINENISO 10523 (2012-04)
Elektr. Leitfahigkeit bei 25°C (Labor) uS/cm 1266 2790 DIN EN 27888 (1993-11)
Farbung (SAK bei A = 436 nm) 1/m <0,02 0,5 DIN EN ISO 7887 (2012-04)
Tritbung - NTU 0,09 1,0* DIN EN ISO 7027 (2016-11)

n.u. : nicht untersucht, 0.B.: ohne Beanstandung, * Grenzwert am Ausgang des Wasserwerks, *** nicht akkreditierter Bereich
Mikrobiologische Untersuchung: siehe separater Befund Analysennr

Konformitatsaussage:
Das Wasser ist in Bezug auf die untersuchten Parameter nicht zu beanstanden. Der pH-Wert bleibt ohne Bewertung.

Bad Kissingen, den 19.08.2024

Institut uss Gmb# & Co. KG
Laborleitung Dr. Elke Nuss

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschliefllich auf die Prifgegenstéande. Ohne schriftliche Genehmigung .
des Instituts Dr. Nuss darf dieser Bericht nicht auszugsweise vervielféltigt werden. (Dok. B_T_1-5) Seite 1 von 1

Rechtsform Institut Dr. Nuss GmbH & Co, KG - Sitz Bad Kissingen - Registergericht Schweinfurt - HRA 8833 - St.-Nr. 205/164/01908 - USt-ID DEB15399696
Personlich haftender Gesellschafter: Dr. Nuss Verwaltungs-GmbH - Sitz Bad Kissingen - Registergericht Schweinfurt- HRB 6513 - St.-Nr. 205/124/80285 - Geschaftsfiihrer: Dr. Elke Nuss



Institut

Dr. Nuss

Adresse SchonbornstraBe 34 i-Park Tauberfranken 02
97688 Bad Kissingen 97922 Lauda-Kénigshofen
Institut Dr. Nuss GmbH & Co. KG - Schénbornstr. 34 - 97688 Bad Kissingen Tel 0971/7856-0 09343/509342
Fax 0971/7856-213 09343/3979
eMail  info@institut-nuss.de lauda@institut-nuss.de
Web  www.institut-nuss.de www.institut-nuss.de

Zweckverband zur Wasserversorgung
Bad Kénigshofen, Gruppe Nord

t (( DAKKS

Deutsche

Josef-Sperl-Str. 3 HIEWRA
97631 Bad Koénigshofen DAL OB L0

lhre Nachricht vom Ihr Zeichen Unser Zeichen Telefon-Durchwahl Bad Kissingen
0971/7856 -
10214 Dr.N/imm 134 19.08.2024

Untersuchung auf die Parameter der Gruppe A der Trinkwasserverordnung

Entnahmeort: Irmelshausen
Entnahmestelle: HB, Mischwasser Kammer 1+2+3
Kennzahl: 1230067301138 Kennzahl auf Entnahmeprotokoll vorhanden: ja
Probenahme am: 05.08.2024 10:00 Analysennummer: T202799
Probenahme durch: M. Hey, Gr. Nord Probeneingang / Prifungsbeginn: 05.08.2024
Probenahmeart: Ende der Prifung: 19.08.2024
Parameter Einheit Befund Grenzwert |Untersuchungsmethode
Geruch - geruchlos - [bEVB1/2(1971)
Geschmack typisch ohne_.anormale DEV B 1/2 Teil a (1971)
Verénderung
Wassertemperatur C 13,3 - DIN 38404-4-2 (1976-12)
pH-Wert (Labor) pH-Einheiten | 7,26 6,6-95 DIN EN ISO 10523 (2012-04)
Elektr. Leitfahigkeit bei 25°C (Labor) uS/cm 1285 2790 DINEN 27888 (1993-11)
Farbung (SAK bei A = 436 nm) 1/m <0,02 0,5  [DINENISO 7887 (2012-04)
Triibung - NTU 0,26 1,0* DIN EN ISO 7027 (2016-11)

n.u. : nicht untersucht, 0.B.: ohne Beanstandung, * Grenzwert am Ausgang des Wasserwerks, *** nicht akkreditierter Bereich
Mikrobiologische Untersuchung: siehe separater Befund Analysennr.

Konformitdtsaussage:
Das Wasser ist in Bezug auf die untersuchten Parameter nicht zu beanstanden. Der pH-Wert bleibt ohne Bewertung.

Bad Kissingen, den 19.08.2024

Institut Dr. Nuss GmbH & Co. KG
Laborleitung Dr. Elke Nuss

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlieRlich auf die Prifgegenstédnde. Ohne schriftliche Genehmigung .
des Instituts Dr. Nuss darf dieser Bericht nicht auszugsweise vervielfaltigt werden. (Dok. B_T_1-5) Seite 1 von 1

Rechtsform Institut Dr. Nuss GmbH & Co. KG - Sitz Bad Kissingen - Registergericht Schweinfurt - HRA 8833 - St.-Nr, 205/164/01908 - USt-ID DEB15399696
Persénlich haftender Gesellschafter: Dr. Nuss Verwaltungs-CmbH « Sitz Bad Kissingen - Registergericht Schweinfurt- HRB 6513 + St.-Nr. 205/124/80285 « Geschiftsfithrer: Dr. Elke Nuss



Institut Dr. Nuss GmbH & Co. KG - Schénbornstr. 34 - 97688 Bad Kissingen

Zweckverband zur Wasserversorgung

Bad Koénigshofen, Gruppe Nord

Josef-Sperl-Str. 3

97631 Bad Kdénigshofen

thr Zeichen

10214

lhre Nachricht vom

Unser Zeichen

Dr.N/imm

Adresse  Schénbornstrale 34
97688 Bad Kissingen
lel 0971/7856-0
Fax 0971/7856-213
eMail  info@institut-nuss.de

Web  www.institut-nuss.de

Telefon-Durchwahl
0971/7856-

134

> (( DAKKs

Institut

Dr. Nuss

i-Park Tauberfranken 02

97922 Lauda-Kénigshofen

09343/509342
09343/3979
lauda@institut-nuss.de
www.institut-nuss.de

Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-14084-01-00

Bad Kissingen
19.08.2024

Untersuchung auf die Parameter der Gruppe A der Trinkwasserverordnung

Entnahmeort: Breitensee
Entnahmestelle:
Kennzahl: 1230067301139

Probenahme am: 05.08.2024 11:40

HB, Mischwasser Kammer 1+2

Kennzahl auf Enthahmeprotokoll vorhanden: ja

Analysennummer:

T202801

Probenahme durch: M. Hey, Gr. Nord Probeneingang / Prifungsbeginn: 05.08.2024
Probenahmeart: Ende der Prifung: 19.08.2024
Parameter Einheit Befund Grenzwert  [Untersuchungsmethode
Geruch geruchlos DEV B 1/2 (1971)
Geschmack typisch ohne”anormale DEV B 1/2 Teil a (1971)
Verénderung
Wassertemperatur °C 14,8 ) DIN 38404-4-2 (1976-12)
pH-Wert (Labor) pH-Einheiten - 7,28 6,5-9,5 DIN EN ISO 10523 (2012-04)
Elektr. Leitfahigkeit bei 25°C (Labor) uS/cm 1273 2790 DIN EN 27888 (1993-11)
Farbung (SAK bei A = 436 nm) 1/m <0,02 0,5 DIN EN ISO 7887 (2012-04)
Tribung NTU 0,12 1,0* DIN EN ISO 7027 (2016-11)

n.u. : nicht untersucht, 0.B.; ohne Beanstandung, * Grenzwert am Ausgang des Wasserwerks, *** nicht akkreditierter Bereich

Mikrobiologische Untersuchung: siehe separater Befund Analysennr.
Konformitdtsaussage:

Das Wasser ist in Bezug auf die untersuchten Parameter nicht zu beanstanden. Der pH-Wert bleibt ohne Bewertung.

Bad Kissingen, den 19.08.2024

Institut Dr™duss Gmba & Co. KG

Laborleitung Dr. Elke Nuss

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlieRlich auf die Prifgegenstande. Ohne schriftliche Genehmigung
des Instituts Dr. Nuss darf dieser Bericht nicht auszugsweise vervielfaltigt werden. (Dok. B_T_1-5)

Rechtsform Institut Dr. Nuss GmbH & Co. KG - Sitz Bad Kissingen - Registergericht Schweinfurt - HRA 8833 - St.-Nr, 205/164/01908 - USt-ID DEB15399696
Persénlich haftender Gesellschafter: Dr. Nuss Verwaltungs-CmbH - Sitz Bad Kissingen - Registergericht Schweinfurt- HRB 6513 - St.-Nr. 205/124/80285 . Geschiftsfithrer: Dr. Elke Nuss
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Institut Dr. Nuss GmbH & Co. KG - Schénbornstr. 34 - 97688 Bad Kissingen

Adresse

Tel
Fax
eMail
Web

SchonbornstraBe 34
97688 Bad Kissingen
0971/7856-0
0971/7856-213
info@institut-nuss.de
www.institut-nuss.de

Institut

Dr. Nuss

i-Park Tauberfranken 02
97922 Lauda-Konigshofen
09343/50093 42

09343/3979
lauda@institut-nuss.de
www.institut-nuss.de

Zweckverband zur Wasserversorgung
Bad Konigshofen, Gruppe Nord

Josef-Speri-Str. 3
97631

(( DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-14084-01-00

Bad Koénigshofen

Bad Kissingen
19.08.2024

Telefon-Durchwahl
0971/7856 -
Dr.N/Imm / 134

lhr Zeichen Unser Zeichen

10214

Ihre Nachricht vom

Untersuchung auf die Parameter der Gruppe A der Trinkwasserverordnung

Entnahmeort: WW Irmelshausen

Entnahmestelle: nach UV

Kennzahl: 1230067300955 Kennzahl auf Entnahmeprotokoll vorhanden: ja
Probenahme am: 05.08.2024 12:10 Analysennummer: T202802

Probenahme durch: M. Hey, Gr. Nord Probeneingang / Prifungsbeginn: 05.08.2024
Probenahmeart: Ende der Prufung: 19.08.2024
Parameter Einheit Befund Grenzwert |Untersuchungsmethode
Geruch geruchlos B DEV B 1/2 (1971)

. ohne anormale .

DEV B 1/2 Teil a (1971

Geschmack typisch Veranderung eil a (1971)
Wassertemperatur °C 12,6 B DIN 38404-4-2 (1976-12)
pH-Wert (Labor) pH-Einheiten 723 6,56-9,5 DIN EN ISO 10523 (2012-04)
Elektr. Leitfahigkeit bei 25°C (Labor) uS/cm 1286 2790 DIN EN 27888 (1993-11)
Farbung (SAK bei A = 436 nm) 1/m <0,02 0,6 DIN EN SO 7887 (2012-04)
Tritbung NTU 0,05 1,0* DIN EN ISO 7027 (2016-11)

n.u. : nicht untersucht, 0.B.: ohne Beanstandung, * Grenzwert am Ausgang des Wasserwerks, *** nicht akkreditierter Bereich
Mikrobiologische Untersuchung: siehe separater Befund Analysennr.

Konformitatsaussaaqe:
Das Wasser ist in Bezug auf die untersuchten Parameter nicht zu beanstanden. Der pH-Wert bleibt ohne Bewertung.

Bad Kissingen, den 19.08.2024

Institut OF. Nuss GmbH"& Co. KG
Laborleitung Dr. Elke Nuss

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die Prifgegenstdnde. Ohne schriftliche Genehmigung

des Instituts Dr. Nuss darf dieser Bericht nicht auszugsweise vervielfaltigt werden. (Dok. B_T_1-5) Seite 1 von 1

Rechisform Institut Dr. Nuss GmbH & Co. KG - Sitz Bad Kissingen - Registergericht Schweinfurt - HRA 8833 - St.-Nr. 205/164/01908 - USt-ID DEB15399696
Personlich haftender Gesellschafter: Dr. Nuss Venwaltungs-GmbH - Sitz Bad Kissingen - Registergericht Schweinfurt - HRB 6513 - St.-Nr. 205/124/80285 - Geschéftsfiihrer: Dr. Elke Nuss



Institut Dr. Nuss GmbH & Co. KG - Schénbornstr. 34 - 97688 Bad Kissingen

Zweckverband zur Wasserversorgung

Bad Kénigshofen, Gruppe Nord

Josef-Sperl-Str. 3

97631 Bad Kénigshofen

Adresse

Tel
Fax
eMail
Web

Schénbornstrale 34
97688 Bad Kissingen
0971/7856-0
0971/7856-213
info@institut-nuss.de
www.institut-nuss.de

Institut

Dr. Nuss

i-Park Tauberfranken 02
97922 Lauda-Kdnigshofen
09343 /509342
09343/3979
lauda@institut-nuss.de
wwwi,institut-nuss.de

(( DAKKS

Deutsche
Akkreditlerungsstelle
D-PL-14084-01-00

Ihre Nachricht vom Ihr Zeichen Unser Zeichen Telefon-Durchwahl Bad Kissingen
10214 Dr.N/Imm 097177856~ 134 19.08.2024

Wasseruntersuchung

Entnahmeort: WW Irmelshausen

Entnahmestelle: nach UV

Kennzahl: 1230067300955 Kennzahl auf Entnahmeprotokoll vorh.: ja

Probenahme am: 05.08.2024 12:30 Analysennummer: T202803

Probenahme durch: M. Hey, Gr. Nord Probeneingang / Prifungsbeginn: 05.08.2024

Probenahmeart: Ende der Prufung: 19.08.2024

Parameter Einheit Befund Grenzwert* |Untersuchungsmethode

Wassertemperatur °‘c 12,6 ~ |DIN 38404-4-2 (1976-12)

Sulfat (SO ,%) mg/l 251 250 DIN EN ISO 10304-1 (2009-07)

* Grenzwerte nach der Trinkwasserverordnung, n.n. = nicht nachweisbar, n.u. = nicht untersucht *** nicht akkreditierter Bereich

# nicht relevanter Metabolit, + gesundheitl. Orientierungswert,
Yam Ausgang Wasserwerk, 2am Ausgang Wasserwerk und im Verteilungsnetz

Konformitatsaussage:

Die untersuchten Parameter entsprechen den Anforderungen der Trinkwasserverordnung, wenn eine
Ausnahmegenehmigung fiir die Uberschreitung des Grenzwertes fur Sulfat erteilt wurde.

Bad Kissingen, den  19.08.2024

Institut Dr, S G%?Co. KG

Laborleitung Dr. Elke Nuss

Die Prifergebnisse beziehen sich ausschlieRlich auf die Prifgegenstande. Ohne schriftliche Genehmigung

des Instituts Dr. Nuss darf dieser Bericht nicht auszugsweise vervielf4itigt werden. (Dok. B_T_6-12)

Institut Dr. Nuss GmbH & Co, KG - Sitz Bad Kissingen - Registergericht Schweinfurt - HRA 8833 - St-Nr. 205/164/01908 - USt-1D DE815399696
Persénlich haftender Gesellschafter: Dr. Nuss Verwaltungs-GmbH - Sitz Bad Kissingen - Registergericht Schweinfurt - HRB 6513 - St.-Nr, 205/124/80285 - Geschiftsfiihrer: Dr. Elke Nuss
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Institut Dr. Nuss GmbH & Co. KG - Schénbornstr. 34 - 97688 Bad Kissingen
Zweckverband zur Wasserversorgung
Bad Kénigshofen, Gruppe Nord

Josef-Sperl-Str. 3
97631 Bad Koénigshofen

lhr Zeichen
10214

Ihre Nachricht vom

Unser Zeichen

Dr.N/tr

Adresse

Tel
Fax
eMail
Web

0971/7856 -

Schénbornstrafie 34
97688 Bad Kissingen
0971/7856-0
0971/7856-213
info@institut-nuss.de
www.institut-nuss.de

facw

Telefon-Durchwahl

231

Mikrobiologische Untersuchung gemaR Trinkwasserverordnung

Institut

Dr. Nuss

i-Park Tauberfranken 02
97922 Lauda-Kénigshofen
09343/509342
09343/3979
lauda@institut-nuss.de
www.institut-nuss.de

(( DAKKS

Deutsche
Akkreditlerungsstelle
D-PL-14084-01-00

Bad Kissingen
07.08.2024

Entnahmeort: Rothausen
Entnahmestelle: Pumphaus / Rohwasser
Kennzahl: 1230067301287 Kennzahl auf Entnahmeprotokoll vorhanden: ja
Probenahme am: 05.08.2024 09:00 Analysennummer: MIK 578745
Probenahme durch: M. Hey, Gr. Nord Probeneingang / Priifungsbeginn: 05.08.2024
Probenahmeart: DIN EN ISO 19458 Tab. 1, ¢) Ende der Prifung: 07.08.2024
Parameter Einheit Befund Grenzwerte Untersuchungs-
methode
Wassertemperatur® °C 13,4 DIN 38404-4:1976-12
Elektr. Leitfahigkeit bei 25 °C*  [uS/cm - n.u. 12790 DIN EN 27888:1993-11
freies Chlor* {man n.u. ~ <0,3** |DINEN (SO 7393-2:2019-03
Desinfektion | keine |
Escherichia coli KBE 36 °C in 100 ml 0 . DIN EN 1SO 9308-1:2017-09
Coliforme Keime B KBE36°Cin100ml | O E DIN EN ISO 9308-1:2017-09
Enterokokken KBE 36 °C in 100 ml 0 2 DIN EN SO 7899-2:2000-11
Clostridium perfringens KBE 44 °C in 100 ml n.u. - |DINENISO 14189:2016-11
Pseudomonas aeruginosa KBE36°Cin100ml [  nu. - ~ |DIN EN ISO 16266:2008-05
Koloniezahl KBE 22 °C in 1 mi 0 - Iy
Koloniezahl KBE 36 °C in 1 ml 0 =

KBE: Koloniebildende Einheiten
* Messung: Vor-Ort

Beurteilung:

** in Ausnahmeféllen héher

n.u. = nicht untersucht

*** nicht akkreditierter Bereich

Fur Rohwasser vor der Aufbereitung stellt die TrinkwV fiir die oben aufgefihrten Parameter keine Anforderungen. Die
untersuchte Wasserprobe ist aus mikrobiologischer Sicht nicht zu beanstanden.

Bad Kissingen, den 07.08.2024

Institut DT
Laborleitung Dr. Elke Nuss

Die Prufergebnisse beziehen sich ausschlieRlich auf die Priifgegensténd

dieser Bericht nicht auszugsweise vervielfaltigt werden. (Dok. B_MIK_2-5)

e. Ohne schriftliche Genehmigung des Instituts Dr. Nuss darf

Seite 1 von 1
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Institut

Dr. Nuss

Adresse  Schonbornstrale 34 i-Park Tauberfranken 02
97688 Bad Kissingen 97922 Lauda-Kénigshofen
Institut Dr. Nuss GmbH & Co. KG - Schénbornstr. 34 - 97688 Bad Kissingen lel 0971/7856-0 09343 /509342
Fax 0971/7856-213 09343/3979
eMail  info@institut-nuss.de lauda@institut-nuss.de
Web  www.institut-nuss.de www.institut-nuss.de

Zweckverband zur Wasserversorgung
Bad Kénigshofen, Gruppe Nord
4 (( DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-14084-01-00

Josef-Sperl-Str. 3
97631 Bad Kénigshofen

Bad Kissingen
07.08.2024

Telefon-Durchwahl
0971/7856 -

Unser Zeichen

Dr.N/tr

lhr Zeichen
10214

Ihre Nachricht vom

231

Mikrobiologische Untersuchung gemaB Trinkwasserverordnung

Entnahmeort: Rothausen
Entnahmestelle: Pumphaus / Reinwasser
Kennzahl: 1230067300715 Kennzahl auf Entnahmeprotokoll vorhanden: ja
Probenahme am: 05.08.2024 09:20 Analysennummer: MIK 578746
Probenahme durch: M. Hey, Gr. Nord Probeneingang / Priifungsbeginn: 05.08.2024
Probenahmeart: DIN EN ISO 19458 Tab. 1, ¢) Ende der Prifung: 07.08.2024
Parameter Einheit Befund Grenzwerte Untersuchungs-
methode
Wassertemperatur* °C 11555 DIN 38404-4:1976-12
Elektr. Leitfahigkeit bei 25 °C*  |uS/cm ~ nu - 2790  |DIN EN 27888:1993-11
freies Chlor* ~ |mg/l R n.u. <0,3*  |DINEN ISO 7393-2:2019-03
Desinfektion UV-Anlage
Escherichia coli “|KBE 36 °C in 100 ml 0 0/100 ml DIN EN ISO 9308-1:2017-09
Coliforme Keime KBE 36 °Cin 100ml | 0 0/100 ml  |DIN EN ISO 9308-1:2017-09
Enterokokken KBE 36 °C in 100 ml 0 0/100 ml  |DIN EN ISO 7899-2:2000-11
Clostridium perfringens KBE 44 °C in 100 ml nu. 0/100 ml  [DIN EN ISO 14189:2016-11
Pseudomonas aeruginosa KBE 36 °C in 100 ml n.u. - 0/100 ml |DIN EN ISO 16266:2008-05
Koloniezahl B KBE 22 °C ?_n_1 m 0 20 TrinkwV/ § 43 Abs. 3.3
Koloniezahl KBE 36 °C in 1 ml 1 100

n.u. = nicht untersucht
*** nicht akkreditierter Bereich

KBE: Koloniebildende Einheiten
* Messung: Vor-Ort ** in Ausnahmeféllen héher

Beurteilung:
Die untersuchte Wasserprobe entspricht hinsichtlich der untersuchten Parameter den Anforderungen der TrinkwV.

Bad Kissingen, de/n.D?.OB.2024

Institut Dr*Nuss GmbH & Co. KG
Laborleitung Dr. Elke Nuss

Die Prifergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die Priifgegensténde. Ohne schriftliche Genehmigung des Instituts Dr. Nuss darf
dieser Bericht nicht auszugsweise vervielfltigt werden. (Dok. B_MIK_2-5) Seite 1 von 1

Rechisform Institut Dr. Nuss GmbH & Co. KG - Sitz Bad Kissingen - Registergericht Schweinfurt - HRA 8833 - St.-Nr. 205/164/01908 - USt-1D DEB15399696
Personlich haftender Gesellschafter: Dr. Nuss Verwaltungs-GmbH . Sitz Bad Kissingen - Registergericht Schweinfurt - HRB 6513 - St.-Nr. 205/124/80285 - Geschiftsfiihrer: Dr. Elke Nuss



Institut Dr. Nuss GmbH & Co. KG - Schonbornstr. 34 - 97688 Bad Kissingen

Zweckverband zur Wasserversorgung
Bad Konigshofen, Gruppe Nord

Josef-Sperl-Str. 3

97631 Bad Konigshofen

lhre Nachricht vom

10214

lhr Zeichen

Unser Zeichen

Dr.N/tr

Adresse  Schonbornstralie 34
97688 Bad Kissingen
Tel 0971/7856-0
Fax 0971/7856-213
eMail  info@institut-nuss.de
Web  www.institut-nuss.de

0971/7856 -

Telefon-Durchwahl

231

Mikrobiologische Untersuchung gemaR Trinkwasserverordnung

% (( DAKKS

Institut

Dr. Nuss

i-Park Tauberfranken 02
97922 Lauda-Kénigshofen
09343/509342
09343/3979
lauda@institut-nuss.de
www.institut-nuss.de

Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-14084-01-00

Bad Kissingen

07.08.2024

Entnahmeort: Irmelshausen
Entnahmestelle: ON, Schoéneberg
Kennzahl: 1230067300978 Kennzahl auf Entnahmeprotokoll vorhanden: ja
Probenahme am: 05.08.2024 13:10 Analysennummer: MIK 578748
Probenahme durch: M. Hey, Gr. Nord Probeneingang / Prifungsbeginn: 05.08.2024
Probenahmeart: DIN EN ISO 19458 Tab. 1, b) Ende der Prifung: 07.08.2024
Parameter Einheit Befund Grenzwerte Untersuchungs-
methode
Wassertemperatur” °C 18,6 DIN 38404-4:1976-12
Elektr. Leitfahigkeit bei 25 °C*  |uS/cm n.u. 2790 DIN EN 27888:1993-11
freies Chlor* mg!/| nu <0,3"™ DIN EN SO 7393-2:2019-03
Desinfektion UV-Anlage
Escherichia coli KBE 36 °C in 100 ml 0 0/100 ml DIN EN SO 9308-1:2017-09
Coliforme Keime KBE 36 °C in 100 ml 0 0/100 ml DIN EN ISO 9308-1:2017-09
Enterokokken KBE 36 °C in 100 ml 0 0/100 ml  |DIN EN ISO 7899-2:2000-11
Clostridium perfringens KBE44°Cin100m |  nu 0/100 ml  [DIN ENISO 14189:2016-11
Pseudomonas aeruginosa KBE 36 °C in 100 ml n.u. 0/100 ml [DIN EN ISO 16266:2008-05
Koloniezahl KBE 22 °Cin 1 ml 1 100 Trinkw\’ § 43 Abs. 3.3
Koloniezahl KBE 36 °Cin 1 ml 1 100

KBE: Koloniebildende Einheiten
* Messung: Vor-Ort

Beurteilung:

** in Ausnahmefallen héher

n.u. = nicht untersucht

*** nicht akkreditierter Bereich

Die untersuchte Wasserprobe entspricht hinsichtlich der untersuchten Parameter den Anforderungen der TrinkwV.

Bad Kissingen,

Institut
Laborleitung Dr. Elke Nuss

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die Prifgegenstande. Ohne schriftliche G

. Nuss GmbH & Co. KG

dieser Bericht nicht auszugsweise vervielfaltigt werden. (Dok. B_MIK_2-5)

enehmigung des Instituts Dr. Nuss darf

Seite 1 von 1

Rechtsform Institut Dr. Nuss GmbH & Co. KG - Sitz Bad Kissingen - Registergericht Schweinfurt - HRA 8833 - St.-Nr. 205/164/01908 - USt-ID DE815399696
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Institut

Dr. Nuss

Adresse Schonbornstrale 34 i-Park Tauberfranken 02
97688 Bad Kissingen 97922 Lauda-Kénigshofen
Institut Dr. Nuss GmbH & Co. KG - Schénbornstr. 34 - 97688 Bad Kissingen Tel 0971/7856-0 09343 /509342
Fax 0971/7856-213 09343/3979
eMail info@institut-nuss.de lauda@institut-nuss.de
Web  www.institut-nuss.de www.institut-nuss.de

Zweckverband zur Wasserversorgung
Bad Kénigshofen, Gruppe Nord

Josef-Sperl-Str. 3

# (( DAKKs

Deutsche
Akkreditlerungsstelle
D-PL-14084-01-00

97631 Bad Kénigshofen

lhre Nachricht vom Ihr Zeichen Unser Zeichen Telefon-Durchwahl Bad Kissingen

Mikrobiologische Untersuchung gemaR Trinkwasserverordnung

10214

Dr.N#tr

0971/7856 - 231

07.08.2024

Entnahmeort: Ottelmannshausen
Entnahmestelle: ON, Wirsing
Kennzahl: 1230067300973 Kennzahl auf Entnahmeprotokoll vorhanden:  ja
Probenahme am: 05.08.2024 13:30 Analysennummer: MIK 678749
Probenahme durch: M. Hey, Gr. Nord Probeneingang / Priifungsbeginn: 05.08.2024
Probenahmeart: DIN EN ISO 19458 Tab. 1, b) Ende der Priifung: 07.08.2024
Parameter Einheit Befund Grenzwerte Untersuchungs-
methode
Wassertemperatur* °C 18,5 DIN 38404-4:1976-12
Elektr. Leitfahigkeit bei 25 °C*  |uS/cm n.u. | 2790 DIN EN 27888:1993-11
freies Chlor* ~ |mg/ n.u, <0,3**  |DINEN ISO 7393-2:2019-03
Desinfektion UV-Anlage -
Escherichia coli KBE 36 °C in 100 ml 0 0/100 ml  |DIN EN ISO 9308-1:2017-09
Coliforme Keime ~ |KBE 36 °Cin 100 ml 0 0/100 mi  |DIN EN ISO 9308-1:2017-09
Enterokokken KBE 36 °C in 100 mi 0 | 0/100ml |DINEN ISO 7899-2:2000-11
Clostridium perfringens |KBE 44 °C in 100 ml . 0/100 ml  |DIN EN ISO 14189:2016-11
Pseudomonas aeruginosa KBE 36°Cin100ml | nu. | 0100ml |DIN EN ISO 16266:2008-05
Koloniezahl ~ [KBE22°Cintml | 2 | 100 Trnkw\’ § 43 Abs. 3.3
Koloniezahl KBE 36 °C in 1 ml 0 100

n.u. = nicht untersucht
*** nicht akkreditierter Bereich

KBE: Koloniebildende Einheiten
* Messung: Vor-Ort ** in Ausnahmefallen hbher

Beurteilung:
Die untersuchte Wasserprobe entspricht hinsichtlich der untersuchten Parameter den Anforderungen der TrinkwV,

Bad Kissingen,

Institut DF. Nuss GmbH & Co. KG
Laborleitung Dr. Elke Nuss

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die Prifgegensténde. Ohne schriftliche Genehmigung des Instituts Dr. Nuss darf
dieser Bericht nicht auszugsweise vervielf4ltigt werden. (Dok. B_MIK_2-5) Seite 1 von 1

Rechtsform  Institut Dr. Nuss GmbH & Co, KG - Sitz Bad Kissingen - Registergericht Schweinfurt - HRA 8833 - St-Nr. 205/164/01908 - USt-ID DEB15399696
Persénlich haftender Gesellschafter: Dr. Nuss Verwaltungs-GmbH - Sitz Bad Kissingen - Registergericht Schweinfurt - HRB 6513 - St-Nr. 205/124/80285 - Geschiiftsfithrer: Dr. Elke Nuss



Institut Dr. Nuss GmbH & Co. KG - Schénbornstr. 34 - 97688 Bad Kissingen

Zweckverband zur Wasserversorgung
Bad Konigshofen, Gruppe Nord

Josef-Sperl-Str. 3
97631 Bad Kénigshofen

lhre Nachricht vom

10214

lhr Zeichen

Unser Zeichen

Dr.N/tr

Institut

Dr. Nuss

Adresse  Schonbornstrale 34 i-Park Tauberfranken 02
97688 Bad Kissingen 97922 Lauda-Kénigshofen
Tel 0971/7856-0 09343/509342
Fax 0971/7856-213 09343/3979
eMail  info@institut-nuss.de lauda@institut-nuss.de
Web  www.institut-nuss.de www.institut-nuss.de

Telefon-Durchwahl
0971/7856-
231

Mikrobiologische Untersuchung gemaR Trinkwasserverordnung

4 (( DAKKS

Deutsche
Akkreditlerungsstelle
D-PL-14084-01-00

Bad Kissingen
07.08.2024

Entnahmeort: Trappstadt
Entnahmestelle: ON, Bauhof
Kennzahl: 1230067300976 Kennzahl auf Entnahmeprotokoll vorhanden:  ja
Probenahme am: 05.08.2024 Analysennummer: MIK 578750
Probenahme durch; M. Hey, Gr. Nord Probeneingang / Prafungsbeginn: 05.08.2024
Probenahmeart: DIN EN ISO 19458 Tab. 1, b) Ende der Prifung: 07.08.2024
Parameter Einheit Befund Grenzwerte Untersuchungs-
methode
Wassertemperatur® °C - DIN 38404-4:1976-12
Elektr. Leitfahigkeit bei 25 °C* |pS/cm n.u. 2790 DIN EN 27888:1993-11
freies Chlor* mg/l nu. <0,3*  |DIN EN ISO 7393-2:2019-03
Desinfektion — UV-Anlage | -
Escherichia coli KBE 36 °C in 100 mi 0 | 0/100mlI  |DINENISO 9308-1:2017-09
Coliforme Keime KBE 36 °C in 100 ml 0 0/100 ml DIN EN ISO 9308-1:2017-09
Enterokokken KBE 36 °C in 100 ml 0 0/100 ml  |DIN EN ISO 7899-2:2000-11
Clostridium perfringens KBE 44 °C in 100 ml n.u. | 0M00mI  |DINENISO 14189:2016-11
Pseudomonas aeruginosa  [KBE 36 °C in 100 ml n.u. | 0/100ml  |DIN EN ISO 16266:2008-05
Koloniezahl ~ |KBE22°C in 1 mi 1 100 TrinkwV § 43 Abs. 3.3
Koloniezahl KBE 36 °C in 1 mi 0 100

KBE: Koloniebildende Einheiten
* Messung: Vor-Ort

Beurteilung:

** in Ausnahmeféllen héher

n.u. = nicht untersucht
*** nicht akkreditierter Bereich

Die untersuchte Wasserprobe entspricht hinsichtlich der untersuchten Parameter den Anforderungen der TrinkwV.

Bad Kissingen,,gen 07.08.2024

Institut Dr.
Laborleitung Dr. Elke Nuss

Die Prifergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die Priiffgegenstande. Ohne schriftliche Genehmigung des Instituts

ss GmbH & Co. KG

dieser Bericht nicht auszugsweise vervielf4ltigt werden. (Dok. B_MIK_2-5)

Dr. Nuss darf
Seite 1 von 1
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Institut Dr. Nuss GmbH & Co. KG - Schénbornstr. 34 - 97688 Bad Kissingen

Zweckverband zur Wasserversorgung
Bad Konigshofen, Gruppe Nord

Josef-Sperl-Str. 3

Adresse

Tel
Fax
eMail
Web

Schénbornstralle 34
97688 Bad Kissingen
0971/7856-0
0971/7856-213
info@institut-nuss.de
www.institut-nuss.de

Institut

Dr. Nuss

i-Park Tauberfranken 02
97922 Lauda-K6nigshofen
09343/509342
09343/3979
lauda@institut-nuss.de
www.institut-nuss.de

(( DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-14084-01-00

97631 Bad Konigshofen

Bad Kissingen
07.08.2024

Telefon-Durchwahl
0971/7856 -

Unser Zeichen

Dr.N/tr

Thr Zeichen
10214

lhre Nachricht vom

231

Mikrobiologische Untersuchung gemaR Trinkwasserverordnung

Entnahmeort: Irmelshausen
Entnahmestelle: HB, Mischwasser Kammer 1+2+3
Kennzahl: 1230067301138 Kennzahl auf Entnahmeprotokoll vorhanden: ja
Probenahme am: 05.08.2024 10:10 Analysennummer: MIK 578751
Probenahme durch: M. Hey, Gr. Nord Probeneingang / Priifungsbeginn: 05.08.2024
Probenahmeart: DIN EN ISO 19458 Tab. 1, ¢) Ende der Priifung: 07.08.2024
Parameter Einheit Befund Grenzwerte Untersuchungs-
methode
Wassertemperatur* °C 13,3 DIN 38404-4:1976-12
Elektr. Leitfahigkeit bei 25 °C*  |uS/cm n.u. 2790 DIN EN 27888:1993-11
freies Chlor* mg/! nu | <03 |DINENISO7393-2:2019-03
Desinfektion UV—/-GIage
Escherichia coli ~ |KBE36°Cin 100 ml 0 ~ 0/100 ml  |DINEN ISO 9308-1:2017-09
Coliforme Keime KBE 36 °C in 100 ml 0 | o0/100mi [DINEN ISO 9308-1:2017-09
Enterokokken KBE 36 °C in 100 ml 0 0/100 ml DIN EN ISO 7899-2:2000-11
Clostridium perfringens - |KBE44°Cin100ml nu. | 0/100ml |DINEN ISO 14189:2016-11
Pseudomonas aeruginosa KBE 36 °C in 100 ml nu. 0/100ml  |DIN EN ISO 16266:2008-05
Koloniezahl KBE 22 °C in 1Tml 1 100 TrinkwV’ § 43 Abs. 3.3
Koloniezahl KBE 36 °C in 1 ml 0 100

n.u. = nicht untersucht
*** nicht akkreditierter Bereich

KBE: Koloniebildende Einheiten
* Messung: Vor-Ort **in Ausnahmefallen héher

Beurteilung:
Die untersuchte Wasserprobe entspricht hinsichtlich der untersuchten Parameter den Anforderungen der TrinkwV.

Bad Kissingen, den 07.08.2024

Institut OF, Ntiss GmbH & Co. KG
Laborleitung Dr. Elke Nuss

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die Prufgegenstéande. Ohne schriftliche Genehmigung des Instituts Dr. Nuss darf
dieser Bericht nicht auszugsweise vervielfaltigt werden. (Dok. B_MIK_2-5) Seite 1 von 1

Rechtsform Institut Dr. Nuss GmbH & Co. KG - Sitz Bad Kissingen - Registergericht Schweinfurt - HRA 8833 . St.-Nr. 205/164/01908 - USt-ID DE815399696
Personlich haftender Gesellschafter: Dr. Nuss Verwaltungs-GmbH - Sitz Bad Kissingen - Registergericht Schweinfurt - HRB 6513 - St.-Nr. 205/124/80285 - Geschéftsfiihrer: Dr, Elke Nuss



Institut Dr. Nuss GmbH & Co. KG - Schénbornstr. 34 - 97688 Bad Kissingen

Zweckverband zur Wasserversorgung
Bad Kénigshofen, Gruppe Nord

Josef-Sperl-Str. 3

97631 Bad Konigshofen

Ihre Nachricht vom

lhr Zeichen

10214

Unser Zeichen

Dr.N/tr

Adresse  Schonbornstrale 34
97688 Bad Kissingen
Tel 0971/7856-0
Fax 0971/7856-213
eMail  info@institut-nuss.de
Web  www.institut-nuss.de

0971/7856 -

Telefon-Durchwahl

231

Mikrobiologische Untersuchung gemaR Trinkwasserverordnung

Institut

Dr. Nuss

i-Park Tauberfranken 02
97922 Lauda-Kénigshofen
09343 /509342
09343/3979
lauda@institut-nuss.de
www.institut-nuss.de

(( DAKKS

. Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-14084-01-00

Bad Kissingen
07.08.2024

Entnahmeort: Breitensee
Entnahmestelle: HB, Mischwasser Kammer 1+2
Kennzahl: 1230067301139 Kennzahl auf Entnahmeprotokoll vorhanden:  ja
Probenahme am: 05.08.2024 11:50 Analysennummer: MIK 578753
Probenahme durch: M. Hey, Gr. Nord Probeneingang / Prifungsbeginn: 05.08.2024
Probenahmeart: DIN EN ISO 19458 Tab. 1, ¢) Ende der Prifung: 07.08.2024
Parameter Einheit Befund Grenzwerte Untersuchungs-
methode
Wassertemperatur* °C 14,8 DIN 38404-4:1976-12
Elektr. Leitfahigkeit bei 25 °C*  |uS/cm  nu 2790 DIN EN 27888:1993-11
freies Chlor* mg/ n.u. | <03 |DINENISO 7393-2:2019-03
Desinfektion N UV-Anlage ]
Escherichia coli ~ |KBE 36 °Cin 100 ml 0 0/100 ml [DIN EN ISO 9308-1:2017-09
Coliforme Keime KBE 36 °C in 100 ml 0 | 0/100 mI [DIN EN 1SO 9308-1:2017-09
Enterokokken “|KBE 36 °C in 100 ml 0 0/100 ml  [DIN EN ISO 7899-2:2000-11
Clostridium perfringens KBE 44 °C in 100 ml nu. | 0/100ml [DINEN ISO 14189:2016-11
Pseudomonas aeruginosa KBE 36 °C in 100 ml n.u. ~ 0/100 ml DIN EN ISO 16266:2008-05
Koloniezahl KBE 22 °C inim | 0 100 TrinkwV’ § 43 Abs. 3.3
Koloniezahl KBE 36 °Cin 1 ml 3 100

KBE: Koloniebildende Einheiten
* Messung: Vor-Ort

Beurteilung:

** in Ausnahmeféllen héher

n.u. = nicht untersucht

*** nicht akkreditierter Bereich

Die untersuchte Wasserprobe entspricht hinsichtlich der untersuchten Parameter den Anforderungen der TrinkwV.

Bad Kissingen, den 07.08.2024

Institut Dr.
Laborleitung Dr. Elke Nuss

uss GmbH & Co. KG

Die Prifergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die Prufgegenstédnde. Ohne schriftliche Genehmigung des Instituts Dr. Nuss darf
dieser Bericht nicht auszugsweise vervielfsltigt werden. (Dok. B_MIK_2-5)
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Institut Dr. Nuss GmbH & Co. KG - Schénbornstr. 34 - 97688 Bad Kissingen

Zweckverband zur Wasserversorgung

Bad Konigshofen, Gruppe Nord

Josef-Sperl-Str. 3

97631 Bad Kénigshofen

Adresse

Tel
Fax
eMail
Web

SchonbornstraBe 34
97688 Bad Kissingen
0971/7856-0
0971/7856-213
info@institut-nuss.de
www.institut-nuss.de

(( DAKKS

Institut

Dr. Nuss

i-Park Tauberfranken 02
97922 Lauda-K6nigshofen
09343 /509342
09343/3979
lauda@institut-nuss.de
www.institut-nuss.de

Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-14084-01-00

lhr Zeichen
10214

Bad Kissingen
231 07.08.2024

Telefon-Durchwahl
0971/7856-

Unser Zeichen

Dr.NAr

lhre Nachricht vom

Mikrobiologische Untersuchung geméaR Trinkwasserverordnung

Entnahmeort: WW Irmelshausen
Entnahmestelle: nach UV
Kennzahl: 1230067300955 Kennzah! auf Entnahmeprotokoll vorhanden:  ja
Probenahme am: 05.08.2024 12:30 Analysennummer: MIK 578754
Probenahme durch: M. Hey, Gr. Nord Probeneingang / Prifungsbeginn: 05.08.2024
Probenahmeart: DIN EN ISO 19458 Tab. 1, ¢) Ende der Prufung: 07.08.2024
Parameter Einheit Befund Grenzwerte Untersuchungs-
methode
Wassertemperatur® °C 12,6 DIN 38404-4:1976-12
Elektr. Leitf4higkeit bei 25 °C*  [uS/em n.u. 2790 DIN EN 27888:1993-11
freies Chlor*  |man n.u. <03 [DINENISO 7393-2:2019-03
Desinfektion ) UV-AnEge B |
Escherichia coli KBE 36 °C in 100 ml 0 0/100 ml  |DIN EN ISO 9308-1:2017-09
Coliforme Keime KBE 36 °C in 100 m 0 | 0/100ml  |DINEN 1SO 9308-1:2017-09
Enterokokken KBE 36 °C in 100 m! 0o 0/100 ml  |DIN EN ISO 7899-2:2000-11
Clostridium perfringens |KBE44°Cin100ml | nu. | 0/100ml |DINENISO 14189:2016-11
Pseudomonas aeruginosa KBE 36 °C in 100 ml nu. 0/100ml |DIN EN ISO 16266:2008-05
Koloniezahl KBE 22 °Cin 1 ml 2 20 TrinkwV § 43 Abs. 3.3
Koloniezahl KBE 36 °C in 1 ml 1 100

n.u. = nicht untersucht
*** nicht akkreditierter Bereich

KBE: Koloniebildende Einheiten
* Messung: Vor-Ort **in Ausnahmeféllen héher
Beurteilung:

Die untersuchte Wasserprobe entspricht hinsichtlich der untersuchten Parameter den Anforderungen der TrinkwV,

en,.den 07.08.2024
Fa

Bad Kissin

Institut Dr-Nuss GmbH & Co. KG
Laborleitung Dr. Elke Nuss
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