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Untersuchung auf die Parameter der Gruppe B der TrinkwV vom 20.06.2023
- chemischer Teil -

Entnahmeort: Hochheim - Irmelshausen

Entnahmestelle: Pumphaus, Reinwasser

Kennzahl: 1230067300955 Kennzahl an Entnahmestelle vorhanden:  nein
Probenahme am: 09.09.2024 10:09 Analysennummer: T203581
Probenahme durch: T. Weber, Institut Dr. Nuss Probeneingang / Priifungsbeginn: 09.09.2024
Probenahmeart: Ende der Priifung: 16.10.2024
Parameter Einheit Befund Grenzwert  |Untersuchungsmethode
Acrylamid mg/l n.u. 0,00010 DIN 38413/P6 (2007-02)"
Benzol mg/l <0,0002 0,001 0 DIN 38407-43 (2014-10)

Bor (B) R mg/l 0,24 1,0 DIN EN 1SO 17294-2 (2017-01)
Bromat (éro_s‘_) R mg/l <0,002 0,010'_ ~ [pINEN 150 15061 (2001-12)
Chrom (Cr) mg/l <0,0002 | 0,025/0,0050* |DIN EN ISO 17294-2 (2017-01)
Cyanid (CN") mgll ~ <0,005 0,050  |Hausmeth. W-05141_2 (2013-12)
1,2-Dichlorethan R mg/l <0,600_1 0,0030 ~ |DIN 38407-43 (2014-10)
Fluorid (F~) mg/l 0,40 B 1,6 ~ |DIN EN ISO 10304-1 (2009-07)
Microcystin-LR mg/l n.u. 0,0010™*  |DIN ISO 20179:2007-10 (A)?
Nitrat (NO_S'_)_ : B m_g/_l 1,4 50 DIN EN ISO 10304-1 (2009-07)
Pflanzenschutzmittel (insgesamt) - _rm/l- B nn. - _(_):500_50 [siene hinten e
Perﬂuorbutanséu_re (PFBA) (Vo7 <0,001 - DIN 38407-42 (2011-03)
Perfluorpentanséure (PFPeA) g/ <0,001 . DIN 38407-42 (2011-03)
Perfluorhexans&ure (PFHxA) wel | <0001 | |DIN 38407-42 (2011-03)
Perfluorheptanséure (PFHpA) pg/l <0,001 - DIN 38407-42 (2011-03)
Perfluoroctansaure (PFOA)” ug/ <0001 | ~ |oiw 3840742 (2011-09)
Perfluomonansaure (PFNA)” ug/ ~ <0,001 - DIN 3840742 (2011-03)
Perfluordecansaure (PFDA) gl <0,001 ~ |pivsseor-a2 201109
Perfluorundecansdure (PFUNDA) pg/l <0,001 B DIN 38407-42 (2011-03)
Perfluordodecanséure (PFDoDA) Hg/l <0,001 ! - DIN 38407-42 (2011-03)
Perfluortridecansaure (PFTrDA) ug/l <0,001 DIN 38407-42 (2011-03)
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Institut

Dr. Nuss

Entnahmeort: Héchheim - Irmelshausen

Entnahmestelle: Pumphaus, Reinwasser

Probenahme am: 09.09.2024 10:09 Analysennummer: T 203581

Parameter Einheit Befund Grenzwert  |Untersuchungsmethode
Perfluorbutansulfonsaure (PFBS) | ug/l <0001 DIN 38407-42 (2011-03)
Perflucrpentansulfonséure ﬁFEeS) ;Lg/l <0,001 ~ |oin 38407-42 (2011-03)
Perfluorhexansulfonséure (PFHxS)" pg/l <0,001 DIN 38407-42 (2011-03)
Perfluorheptansulfonséure (PFHPS) |  pgd |  <0,001 ) ~ |oiN38407-42 (2011-03)
Perfluoroctansulfonséure (PFOS)” _ p_gl o <o,ﬁ1 - DIN 38407-42 (2011-03)
Perfluornonansulfonséure (PFNS) pg <0,001 | ~ |pinss4or-42 (201103
Perfluordecansulfonséure (PFDS) BT <0,001 B DIN 38407-42 (2011-03)
Perfluorundecansulfonséure (PFUNDS) ;_Jg/l - <cﬁ)1_ ~ |DIN38407-42 (2011-03)
Perfluordodecansulfonsaure gPFDoDS) Mg/l D <0,001 DIN 38407-42 (2011-03)
Perfluortridecansulfonséure (PFTrDS) pg/l W1 - DIN 38407-42 (2011-03)
Summe PFAS-20 - mall n.n. 0,00010***  [DIN 38407-42 (2011-03)
Summe PFAS-4 mgll ~ nn 0,000020** |DIN 38407-42 (2011-03)
Quecksiner (Hg) - r;lgT <0,0&)1— 0,0010 DIN EN ISO 12846 (2012-08)
Selen (Se) mgl/l <0,001 | 0010  |DINENISO 17294-2 (2017-01)
Summe aus Tetra- und Trichlorethen Nl _rﬁg/I <0,0002 R 0,010 DIN 38407-43 (2014-10)

Uran (U) mg/! 0,001 0,010  [DINENISO 17284-2 (2017-01)
Antimon (Sb) R mg!l | <0001 | 00050 [0INENISO17294-2 (2017-01)
Arsen (As) mg/l <0,0005 | 0,010/0,0040** |DIN EN ISO 17294-2 (2017-01)
Bengo-(a)-pyren_ I mg/l | <0.000003__'_ 0,0000TO DIN 38407-39 (20_11-09)'
Bisphenol A  mgll <0,0001 '0,0025****  [DIN EN ISO 18857-1 (2009-09)"
Blei (Pb) mgl | <0,001 | 0,010/0,0050** [DIN EN ISO 17294-2 (2017-01)
Cadmium (Cd) - “mg/l <0,0003 00030  |DINENISO 172042 2017-01)
Chlorat mgl " nu | 0,020%0,070 [DINEN 1SO 10304-4 (1999-07)
Chlorit R  mg/l nu 0,060%0,20 |DIN EN ISO 10304-4 (1999-07)
Epichlorhydrin _mgW R nu. 0,00010 DIN EN ISO 15680/F19 (560454)‘
Dibromessigsaure R mg/l o n.u, B B ~ |om SW/F% (2010-10)" ]
'D"fchloressEsgure mg/l n.u,  |oin 3s407/F3s (2_010-10)‘
Monob-romessigsa'ure - mg/l nu o DIN 38407/F35 (2010-10)" R
Monochloreéggséure o R Tng/l n.u. ~ |oin 38407735 (2010-10)"
Trichlo?ssigséu?e o mg/l nu. - DIN 38407/F35 (2010_-10)‘
H%genessigs_auren (HAA-S)_ _Fgll  nu _'_0,060_*** DIN 38407/F35 (2010-10)T ]
Kupfer_(Cu) mg_/l_ N 0,001 2,0 DIN EN ISO 17294-2 (2017-01)
Nickel (Ni) o mg/l 0,003 0020  |DINENISO 172042 (2017-01)
Nitrit (NO ,”) mg/l <0,01  0,10%0,50 |DIN EN 26777 (1993-04) '
Nitrat/50 + Nitrit/3 " mgn | 003 1 [oerectnet
SR T
Trichlormethan mg/l 1 <0,061— - ~ |DIN 38407-43 (_2014-10)
Bromdichlorm:ethan - a mg/l <6,0001 T DIN 38407-43 (2014-10)
Dibromchlormethan ) mg | <00001 |  |oin 3840743 2014-10)
Tribrommethan o ] r;g/l —<0,000_1 DIN 38407-43 (2014-10)
Trihalogenmethane (THM) mgl | <0001 | 0,010%0,050 |DiN 3840743 (2014-10)
Vinylchlorid “mg/l " nu | 000050 |bIN38407-43 (2014-10)

Die Prufergebnisse beziehen sich ausschliellich auf die Prifgegenstande. Ohne schriftliche Genehmigung

des Instituts Dr. Nuss darf dieser Bericht nicht auszugsweise vervielfaltigt werden. (Dok. B_T_4-12)
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Entnahmeort:
Entnahmestelle:

Hoéchheim - Irmelshausen
Pumphaus, Reinwasser

Institut

Dr. Nuss

Probenahme am:  09.09.2024 10:09 Analysennummer: T 203581

Parameter Einheit Befund Grenzwert |Untersuchungsmethode
Aluminium (Al) mg/l <0,01 0,200 DIN EN SO 17294-2 (2017-01)
Ammonium (NH ;") mg/l <0,01_ P 0,50 DIN 38406-5-1 (1983-10) '
Chlorid (CI”) mg/I 39,6 250 DIN EN ISO 10304-1 (2009-07)
Eisen (Fe) mg/l 0,002 0,200  |DIN EN ISO 17294-2 (2017-01)
elektr. Leitfahigkeit bei 25°C uS/cm 1330 2790 DIN EN 27888 (1993-11) '
Farbung (SAK bei A = 436 nm) - ~ 1m <(IO§ 05 DIN EN 1SO 7887 (2012-64)
Gahsschwellenwert_ bei 23°C TON 1 3 DIN EN 1622 (2006-10)
Geschmack typisch o\r;z:eézzz:rt?:ée DEV B 1/2 (1971)

Mangan (Mn) . mgll <0,001 0,050 DIN EN ISO 17294-2 (2017-01)
Natrium (Na ‘) mg/| _ 24,0 200 DIN EN {SO 17294-2 (2017-01)
?Tr_goag)lsch gebundener Kohlenstoff mg/ 0.8 032?3222:31:;6 DIN EN 1454 (2010-04)

Sulfat (SO ,*) ) mg/! 243 250 DIN EN SO 10304-1 (2009-07)
Tribung ~ NTU o,?s 1,0° DIN EN SO 7027 (2000-04)
pH-Wert bei 12,2°C (Vor-Ort) pH-Einheiten 716  65-95 |DINEN ISO 10523 (2012:04)
Calciildsgka_pagit_ét R mgl/l N 7—31,8 5 DIN 38404-10 (201_2-12)
Calcium (Ca i ) mgl/l 156 “|[onEN1sO 17294-'2'(2017-01) 1
Magnesium (Mg **) R mgll 706 DIN EN ISO 17294-2 (2017-01)
Kalium (K*) mg/! 8,5 DIN EN ISO 17294-2 (2017-01)
Saurekapazitat bis pH 4_,3 mmol/l 8,94 - IDIN 38400-7-2 (2005-12)
Summe Erdalkalien mmol/l 6,79 - berechnet

Gesamthérte ~ °dH 37,9 berechnet
Hartebereich (Waschmittelgesetz®) hart berechnet

Beflubutamid ' ug/l ) <(IOZ 0,_10 DIN 38407-36 (2014-09)
Benalxyl o pg/! ~ <0,02 o 0,10 DIN 38407-36 (2014-09)
Bixafen | g - <0,02 0,10 DIN 38407-36 (2014-09)
Carbetamide R R Tg/l <0,02 . 0,16 DIN 38407-36 (2014-09)
Chlormequat g/l <0,02 010  |DIN 38407-36 (2014-09)
Clodinafop ug/l <0,02 0,10 DIN 38407-36 (2014-09)
Cyflufenamid ug/l <002 | 010  |DIN38407-36 (2014-09)
Cyn%xa_nil i ug/l <0,05 - _0,1 0 DIN 38407-36 (2014-0-9)
Deltamethrin ;@/l <b,05 W EN ISO 10695 (2000-11)
Deséthyl-desisopropylatrazin B ug/f <0:05_ 0,10 DIN 38407-36 (2014-09)
Desmedipham o pg/l - <0,05 0,1 0  |DIN38407-36 (2014-09)
Flonicamid R ug/! <0,02 0,10 DIN 38407-36 (2014-09)
Fludioxonil : ug/l <0,02 010  |DIN 38407-36 (2014-09)
Fluopyram | ug/l R <0,0_2_ 0,1_0 DIN 38407-36 (2014-09)
Flupyrsulfuron-methyl gl <0,02 010  |DIN38407-36 (2014-09)
Fluxapyroxad g/ <0,02 0,10 |DIN 38407-36 (2014-09) N
imazalil N o ug/l R <0,02 _0,10 DIN 38407-36 (2014-08)

loxynil o pg/l - —<0,02_ 0:17) DIN 38407-36 (2014-09)

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlieRlich auf die Prifgegenstande. Ohne schriftliche Genehmigung

des Instituts Dr. Nuss darf dieser Bericht nicht auszugsweise vervielfaltigt werden. (Dok. B_T_4-12)
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Institut

Dr. Nuss

Entnahmeort: Héchheim - Irmelshausen

Entnahmestelle: Pumphaus, Reinwasser

Probenahme am: 09.09.2024 10:09 Analysennummer: T 203581

Parameter Einheit Befund Grenzwert |Untersuchungsmethode
Isopyrazam - ug/l <0,02 0,10 DIN 38407-36 (2014-09)
Isoxaben —ug/l <0,02 0,10 DIN 38407-36 (2014-09)
Lenacil ;gﬁ <0,02 0,16 ~ |DIN 38407-36 (2014-09)
Mandiprogamid - ug/l _<0,02 - 0,10 * |oin 38407-36 (2014-09)
Metconazol - ugl <0,02 0,10 DIN 38407-36 (2014-09)
Methoxyfenozide B o ug/l <0,02 0,10 DIN 38407-36 (2014-09) |
Penconazol R ug/l _<(_J,02_ 0,10_ ~ |piN38407-36 (2014-09)
Picolinafen - Y <0,05 " 010  |DIN38407-36 (2014-09)
Pinoxaden _uE;/I <0,05 0,16 DIN 38407-36_(2014-09)
Propaquizafop ug/l | <0,05 0,10 ~ |piN3s407-36 (20_14-09)_
Proquinazid R gl  <0,02 0,10 DIN 38407-36 (2014-09)
Pyrimethanil pg/l <0,02 0,10 DIN 38407-36 (2014-09)
Pyroxsulam R ug_/l N <0,02 R 0,10 ~ |bin 3840736 (2014-09)
Sulcotrion g/l <0,05 0,10 DIN 38407-36 (2014-09)
Tebufenozid o m <0,0_2 0,_1(_) DIN 38407-36 (2014-09)
Tetraconazol - - ug/l R <0,02 0,10  |pin 38407-36 (201—4-09)
Topramezon B N ﬂg/l o <0,02 _0,1_0 DIN 38407-36 (2014-09)
Triticonazol - R ug/l ' <(E2 B 0,16 DIN 38407-36 (2014-09)
Tritosulfuron - pg/l | <0,05 D 0,10 ~ |oin 38407-36 (2014-09)
Aclonifen - gl <0,05 0,10 EN ISO 10695 (2000-11) |
aEha—Cypermethrin ug/l - <0,01 - 0,1b— |EN 1s0 10695 (2000-11)
Amidosulfuron - gl ~ <0,02 " 010  |DIN 38407-36 (2014-09)
Atrazin o ug/t <0,02 (_)|10_ DIN 38407-36 (2014-09)_
Azo;yst_robin B B pg/l 1 <0,02 0,10 ~ |DIN 38407-36 (2014-09)
Bentazon gl <0,02 0,10 DIN 38407-36 (2014-09)
Bifenox pg/t N <0,02 W 0,10 B EN ISO 10695 (2000-11)
Boscalid ug/l <0,02 " 010  |DIN 38407-36 (2014-09)
Bromacil i ug/t <0,02 W DIN 38407-36 (2014-09)
Bromoxynil o ot | <002 0,10 DIN 38407-36 (2014-09)
Carbendazim R ug/l <0,02 010  |DIN 38407-36 (2014-08)
Chloridazon R o ug/l 3 <0,0_2 ] 0,10 DIN 38407-36 (2014-0; o
Chlorthalonil ug/l <0,05 "~ 010  |DIN 38407-36 (2014-09)
Chlortoluron - wgll <0,02 0,10 DIN 38407-36 (2014-09)
Clomazon R - ug/l <002 | o010 DIN 38407-36 (2014-09)
Clopyralid ug/l <0,05 010  |DIN 38407-36 (2014-09)
Qlothianidin o R - N —_ ug/l <0,02 —9,10 :ID_IN 38407;(2014-09)
Cyproconazol ug/l <0,02 0,10 DIN 38407-36 (2014-09)
24D o o o ug/l <0,02 010 |DIN38407-36 (2014-09)
Desethylatrazin | uen <0,02 0,10  |DIN 38407-36 (2014-09)
Des_ethylterbuthylazin ug/l N <(ﬁ2 R _0,10 ~ |piN3s4o7-36 (2014-05
Desisopropylatrazin . ug/! <0,02 0,10 DIN 38407-36 (2014-08)
Dicamba R R ug/l <0,05 0,10 [DIN 38407-36 (2014-09)
Dichlorprop - ug/! T <002 | 010  |oiNa3ss07-36 (2014-09)

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die Priifgegenstande. Ohne schriftliche Genehmigung

des Instituts Dr. Nuss darf dieser Bericht nicht auszugsweise vervielfaltigt werden. (Dok. B_T_4-12)
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Institut

Dr. Nuss

Entnahmeort: Hochheim - Irmelshausen

Entnahmesteile: Pumphaus, Reinwasser

Probenahme am: 09.09.2024 10:09 Analysennummer: T 203581

Parameter Einheit Befund Grenzwert |Untersuchungsmethode
Difenoconazol ug/l <0,02 0,10 DIN 38407-36 (2014-09)
Diflufenican R ug/l . <_0,02 0,16 DIN 38407-36 (2014-09)
Dimefuron R _ug/l <0,07 0,10 DIN 38407-36 (2014-09)
Dimethachlor ua <0,02 0,10 DIN 38407-36 (2014-09) _
Dimethenamid [ ng/! <0,02 0,10 DIN 38407-36 (2014-00)
Dimethoat ugll <0,02 0,10 DIN 38407-36 (2014-09)
Mwmorph ug/l ) <6,02_ 0.1 0  |pin3sao7-36 (2014-09)
Dimoxystrobin ug/l <0,02 0,10 DIN 38407-36 (2014-09)
Diuron - ug/l <0,02 0,10 DIN 38407-36 (2014-09)
Epoxy?nazol pg/l <0,02 ' 0,10 DIN 38407-36 (2014-09)
Ethidimuron _ug/I | <0,02 0,10 DIN 38407-36 (2014-09)
Ethofumesat - pg/l <0,02 0,10 DIN 38407-36 (2014-09)
Fenoxaprop ug}l <0,02 R W) EN ISO 10695 (2000-11)
Fenpropidin ug/l <0,02 0,10 ~ |pin 38407-36 (2014-09)
Fenprobimorph ng/l- <0,02 0,10 |DIN 38407-36 (_2014-09)
Flazasulfuron ug/l <6,02 0,10 DIN 38407-36 (2014-09) _
Florasulam - 1 ug)l <0,b2_ ' 0,10 DIN 38407-36 (2014-09)
Fluazifop - ug/l  <0,02 0,10 DIN 38407-36 (2014-09)
Fluazinam N ug/l <OTZ 0,10  |bIN 38407-36 (2014-09)
Flufenacet [ gl <002 | o010 DIN 38407-36 (2014-09)
Flumioxazin - ug/! <001 0,10 EN SO 10695 (2000-11)
Fluopicolid ug/t <002 | 010 DIN 38407-36 (2014-09)
Fluroxypyr ug_ll' - —<0.05 B 0,10 DIN 38407-36 (2014-09)
Flurtamon ) | g <0,02 0,10 DIN 38407-36 (2014-09)
Flusilazol ug/! <0,02 0,10 DIN 38407-36 (2014-09)
Foramsulfuron ug/l - <0,02 0,10 DIN 38407-36 (2014-09)
Glufosinat ugll <005 | 0,10  |EDINISO 16308 (2017-09)
Glyphosat - ~ pg/l _<0','05 0,10” E DIN ISO 16308 (2017-09)
Haloxyfop ug/! <0,02 0,10  [DIN3sao7-36 201408)
Hydroxyatrazin - ug/l <0,05 0,10 DIN 38407-36 (2014-09)
Imidacloprid pg/l <0,02 0, 10 DIN 38407-36 (2014-09)
lodosulfuron R ug/l <0,0—2 0,10 DIN 38407-36 (2014-09)
Iprodion ug/l | <0,05 0,10 EN ISO 10695 (2000-11)
Isoproturon ugfl <0,02 0,10 DIN 38407-36 (2014-09)
Eesoxim-methyl_ B ugﬁ o <0,0—2 R 0,10 DIN 38407-36 (2014-09)
lambda-Cyhalothrin g/l . <002 010  |ENISO 10695 (2000-11)
MCPA Tg/l TO,OE _0,1 0 DIN 38407-36 (2014-09)
Mecoprop ug7| <0_,0_2 0,10 DIN 38407-36 (2014-09) -
Mesosulfuron R pg/t | <002 0,1_0 | DIN 38407-36 (2014-09)
Mesotrion ug/l <0,05 010  |DIN38407-36 (2014-09)
Metalaxyl - ug7| <_0,02 0,10 DIN 38407-?(2014—09)
Metamitron - ug/l | <0-,02 _ 0,10 DIN 38407-36 (20171-09)
Metazachlor ug/l <002 0,10 DIN 38407-36 (2014-09)

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die Prifgegenstande. Ohne schriftliche Genehmigung

des Instituts Dr. Nuss darf dieser Bericht nicht auszugsweise vervielféitigt werden. (Dok. B_T_4-12) Seite 5 von 7



Entnahmeort:
Entnahmestelle:

Héchheim - Irmelshausen
Pumphaus, Reinwasser

Institut

Dr. Nuss

Probenahme am: 09.09.2024 10:09 Analysennummer: T 203581

Parameter Einheit Befund Grenzwert  |Untersuchungsmethode
Methiocarb ug/l <0,02 0,10 DIN 38407-36 (2014-09)
I_\_/Iet_obﬁ)muron R _ﬁg/l <0,02 0,10 DIN 38407-36 (2014-09)
Metolachlor pg/t R <0,02_ 0_10— DIN 38407-36 (2014-09)
Metosulam e ug/l <0,02— N 0,10 DIN 38407-36 (2014-09)
Metribuzin R R pg/l_ <(IOZ 0,10 DIN 38407-36 (2014-09)
Metsulfuron-methyl N ;_xg/I <6,02_ - 0,10 DIN 38407-36 (2014-09)
Myclobutanil ugll . <0,02 0,10 EN ISO 10695 (2000-11)
Napropamid - | g <0,02 0,10 DIN 38407-36 (2014-09)
Nicosulfuron R ug_/l <0,02 l 0,10 DIN 38407-36 (2014-09)
Pendimethalin wal | <002 0,10 EN SO 10695 (2000-11)
Pethoxamid g/l <0,02 0,10  |pIN38407-36 (2014-09)
Phenmedipham ug/l <0,02 i 0,10 EN ISO 10695 (2000-11)
Pictoram pg/l R _<5,05 0,10 ~ |biN 38407-36 (zom) .
Picoxystrobin ué/l <O,_02 0,10 | pIN 38407-36 (2014-09)
Pirmicarb wg/l | <002 0,10 DIN 38407-36 (2014-09)
Prochloraz - ug/l <_0,_02_ 0,10 DIN 38407-36 (2014-09)
Propamocarb ngll <0,02 0,10 DIN 38407-36 (2014-09)
Propazin ] ug/l <0,02 0,10 DIN 38407-36 (2014-09)
Propiconazol — pa/l <0,0§ 7 0,10 DIN 38407-36 (2014-09)
Propoxycarbazon ugll N <0,02 0,10 DIN 38407-36 (2014-09)
Propyzamid ug/! <002 0,10 DIN 38407-36 (2014-09)
Prosulfocarb wgl | <002 0,10 DIN 38407-36 (2014-09)
Prosulfuron _ug/I <O,_02 0,10_  |pin3s407-36 (2014-09)_
Prothioconazol noll <005 | 0110 DIN 38407-36 (2014-09)
Pymetrozin - pg/l <_0,02 0,10 DIN 38407-36 (2014-09)_
Pyraclostrobin ug/l_ o <0,02 - _0,10 DIN 38407-36 (2014-09)
Pyridat ugll <0,02 0,10 DIN 38407-36 (2014-09)
Quinmerac ug/l <0,02 0,10 DIN 38407-36 (2014-09)
Quinoclamine pg/l <0,05 R W EN ISO 10695 (2000-11)
Quinoxyfen ug/l <0,02 0,10 DIN 38407-36 (2014-09)
Rimsulfuron B wal | <0,02 0,10  |DIN 38407-36 (2014-09)
Simazin - ug/l _<6,02 0,10 DIN 38407-36 (2014-09)
Spiroxamin - ug/l R <0,02 | 0,10 DIN 38407-36 (2014-09)
Tebuconazol R n ug/l R <_0,_02 0,10 DIN 38407-36 (2014-09)
Tebufenbyrad ugT <_OE J 0_,_1_0_ DIN 38407-36 (2014-09)_ O
Terbuﬁwlazin i ug/l I <0,02 . 0,10 DIN 38407-36 (2014-09)
Thiacloprid ng/l <0,02 0,10  |DIN 38407-36 (2014-09)
Thiamethoxam - o ug7l <0,02 0,10 DIN 38407-36 (20709)
Thifensulfuron-methy! woll <0,02 0,10 DIN 38407-36 (2014-09)
Triadimenol ugfl <0,02 0,10  |DIN38407-36 2014-09)
Triasulfuron ug/l <0,02 010  |DIN 38407-36 (2014-09)
Tribenuron-methyl I <0,02 0,10  |DIN 38407-36 (2014-09) i}
Triclopyr o ug/l <0,02— 0,1_0 DIN 38407-36 (2011-(5)

Die Prifergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die Prifgegensténde. Ohne schriftliche Genehmigung

des Instituts Dr. Nuss darf dieser Bericht nicht auszugsweise vervielfaltigt werden. (Dok. B_T_4-12)
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Institut

Dr. Nuss

Entnahmeort: Hochheim - Irmelshausen

Entnahmestelle: Pumphaus, Reinwasser

Probenahme am: 09.09.2024 10:09 Analysennummer: T 203581

Parameter Einheit Befund Grenzwert  |Untersuchungsmethode
Trifloiy_strobin o ug_/l_ <0,02 0,10 DIN 38407-36 (2014-09)
T[iflusulf_urc_m_ - - ug/l <0,02 0,10 DIN 38407-36 (2014-09)
Pflanzenschutzmittel (insgesamt) ug/l n.n, 0,50

0.B. = ohne Beanstandung

* gesundheitlicher Orientierungswert
* Grenzwert ab 12.01.2030

** Grenzwert ab 12.01.2028

*** Grenzwert ab 12.01.2026

**** Grenzwert ab 12.01.2024

" PFAS-4

Konformitatsaussage:

n.b. = nicht berechenbar n.u. = nicht untersucht

# nicht relevanter Metabolit n.n. = nicht nachweisbar
1 Aqua Service Schwerin, Schwerin

2 GWA mbH NL Institut fir Wasser- und Umweltanalytik, 99885 Luisenthal

3 Grenzwert am Ausgang Wasserwerk

* Grenzwert am Ausgang des Wasserw. oder im Verteilungsnetz

5 vom 29.04.2007

Die untersuchten Parameter entsprechen den Anforderungen der Trinkwasserverordnung.

Bad Kissingen, den. 16.10.2024

M DO

Institut Dr. Nuss GmbH & Co. KG
Dr. Thomas Stahl, Geschéftsfiihrer

Die Priffergebnisse beziehen sich ausschlieRlich auf die Priifgegenstande. Ohne schriftliche Genehmigung
des Instituts Dr. Nuss darf dieser Bericht nicht auszugsweise vervielfaltigt werden. (Dok. B_T_4-12)
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Institut Dr. Nuss GmbH & Co. KG : Schénbornstr. 34 - 97688 Bad Kissingen

Zweckverband zur Wasserversorgung
Bad Koénigshofen Gruppe Nord

Josef-Sperl-Str. 3

97631 Bad Konigshofen

Ihre Nachricht vom

lhr Zeichen

10214

Unser Zeichen

Institut

Dr. Nuss

Adresse  SchonbornstraBe 34 i-Park Tauberfranken 02
97688 Bad Kissingen 97922 Lauda-Kénigshofen
Tel 0971/7856-0 09343/5093 42
Fax 0971/7856-213 09343/3979
eMail info@institut-nuss.de lauda@institut-nuss.de

Web

Telefon-Durchwahl
0971/7856 -
Dr.N/Imm 134

www.institut-nuss.de

www.institut-nuss.de

R mh S Akkreditierungsstelia
D-PL-14084-01-00

Bad Kissingen

16.10.2024

Wasseruntersuchung nach der Eigeniiberwachungsverordnung vom 20.09.1995

Untersuchung nach EUV Anlage 1 (Kurzanalyse)

Entnahmeort: Hochheim Irmelshausen

Entnahmestelle: Brunnen 1 OT Irmelshausen

Kennzahl: 4110562800011 Kennzahl an Entnahmest. vorhanden: ja

Probenahme am: 09.09.2024 10:29 Analysennummer: T203582

Probenahme durch: T. Weber, Institut Dr. Nuss  Probeneingang / Priifungsbeginn: 09.09.2024

Probenahmeart: Ende der Prifung: 16.10.2024

EDV Nr,  [Lfd. Nr. Bezeichnung Einheit Messwert Messverfahren

Sebam

1026 1 Farbung (qualitativ) farblos DIN EN ISO 7887 (2012-04)

1031 2 | Trubung (qualitativ) ~ Klar SAA v_v-ogo-i (2016-02)
Bodensat_z(q_uaﬁtativ) | keiner visuell

1042 3 Geruch (qualitativ) o geruchlos DEV B 1/2 (1971)

1021 4 Wassgde—nn)_e}étur °C 12,1 DIN 38404-4-2 (1976-12)

1081 5 elektr. Leitfahigkeit b. 25°C | HS/em 1364 DIN EN 27888 (1993-11)

1061 6 IF\)/IZsVsV:r:tg;) Bl 1251'Cl (Vorar- 7,03 DIN EN ISO 10523 (2012-04)

1281 7 |Sauerstoff gelost (O) mg/l 1,5 DIN EN ISO 56814 (2013-02) |

1472 8 Séaurekapazitét bis pH 4,3—_ mmol/l | 8,75 DIN 38409-7-2 (2005-12)

1476 9 Saurekapazitat bis pH 8,2 " mmolll 0 DIN 38409-7-1 (2005-12)

1477 10 Basekapazitat bis pH 8,2 mmol/l | 2,1_0 D DIN 38409-7 (2005-12)

1122 11 |calcium (Ca%) mgh | 141 o en 1SO 17294-2 (2017-01)

1121 12 [Magnesium (Mg*") ‘mg/t 79,5 DIN EN ISO 17294-2 (2017-01)

1112 13 Natrium (Na®) mg/l 272 DIN EN ISO 17294-2 (2017-01)

1113 14 [Kalium (K" mg/l 8,9 DIN EN ISO 17294-2 (2017-01)

1331 20 Chlorid (CI) mg/l ‘_52,0  |DIN EN ISO 10304-1 (2008-07)

1313 21 [Sulfat (S0.%) mg/l 258 DIN EN ISO 10304-1 (2009-07)

1244 22 |Nitrat (NO3) | men 49 DIN EN SO 10304-1 (2008-07)

1524 26 Sg:}?:;zrt:f';g(%nésg;] er mg/l 1,1 DIN EN 1484 (2019-04)

n.n. = nicht nachweisbar, n.u. = nicht untersucht, * nicht relevanter Metabolit
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Entnahmeort: Héchheim Irmelshausen
Entnahmestelle: Brunnen 1 OT Irmelshausen
Probenahme am: 09.09.2024 10:29 Analysennummer:

Bad Kissingen, den 16.10.2024

&N O
Institut Dr. Nuss GmbH & Co. KG
Dr. Thomas Stahl, Geschéftsflihrer

T203582

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlieRlich auf die Priifgegensténde. Ohne schriftliche Genehmigung

des Instituts Dr. Nuss darf dieser Bericht nicht auszugsweise vervielfaltigt werden. (Dok. B_T_9-8)

Institut

Dr. Nuss
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Institut Dr. Nuss GmbH & Co. KG - Schénbornstr. 34 - 97688 Bad Kissingen

Zweckverband zur Wasserversorgung

Bad Kdnigshofen

Josef-Sperl-Str. 3

Gruppe Nord

97631 Bad Kdnigshofen

lhre Nachricht vom

thr Zeichen

10214

Adresse

Tel
Fax
eMail
Web

Schonbornstrale 34
97688 Bad Kissingen
0971/7856-0
0971/7856-213
info@institut-nuss.de
www.institut-nuss.de

Institut

Dr. Nuss

i-Park Tauberfranken 02
97922 Lauda-Kdnigshofen
09343/509342
09343/3979
lauda@institut-nuss.de
www.institut-nuss.de

Unser Zeichen

Telefon-Durchwahl

0971/7856-

Dr.N/Imm

“- ((-_I?Ak‘lo(ausmhu

Akkreditderungsstelie
D-PL-14084-01-00

Bad Kissingen
16.10.2024

Wasseruntersuchung nach der Eigeniiberwachungsverordnung vom 20.09.1995

Untersuchung nach EUV Anlage 1 (Kurzanalyse)

Entnahmeort: Héchheim Irmelshausen

Entnahmestelle: Brunnen 2 OT Irmelshausen

Kennzahl: 4110562800012 Kennzahl an Entnahmest. vorhanden: ja

Probenahme am: 09.09.2024 10:46 Analysennummer: T203583

Probenahme durch: T. Weber, Institut Dr. Nuss  Probeneingang / Prufungsbeginn: 09.09.2024

Probenahmeart: Ende der Prifung: 16.10.2024

EDV Nr.  |Lfd. Nr. Bezeichnung Einheit Messwert Messverfahren

Sebam

1026 1 Farbung (qualitativ) farblos DIN EN ISO 7887 (2012-04)

1031 B Trubung (qualitativ) B ~ Klar SAA v_v-bgor(za@-o_z)
. Bodensatz(qualitz_ati_v)_ B keiner  |visuen B -

1042 3 _Ge_ru_ch_(qua_litativ) | geru?ﬂos DEVB1/2(1971)

1021 T -Wassertemperatur ‘E BB 11,4 DIN 38404-4-2 (1976-12) |

1081 - 5 elektr. Leitfahigkeit b. 25°C - p%:m_ | 1256 |DIN EN 27888 (1993-11)

1061 6 KAZSVSV:%? Rl CAVORSIE 7,09 DIN EN ISO 10523 (2012-04)

1281 | 7  |Sauerstoff gelost (O,) | mgn 11 DIN EN ISO 5814 (2013-02) |

1472 8 S_'éurekapazitét bis pH ﬁ mmol/l 9,65 ~ |DIN 38409-7-2 (2005-12)

1476 9 Séaurekapazitat bis pH 8,5 B mmoll | 0 DIN 38409-7-1 (2005-12)

1477 10 Basekapazitét bis pH 8,2 | mmoin 1,80 DIN 38409-7 (2005-12)

1122 11 |calcium (Ca?" mgll 118 DIN EN ISO 17294-2 (2017-01),

1121 12 I_Vlagnesil]m (Mgz*) R - mg/l— il 79,2 __ DIN EN 1SO 17294-2 (2017-01)

1112 13 |Natrium (Na") mgl/l 25,6 DIN EN ISO 17294-2 (2017-01)

1113 14 |Kalium (K°)  mg/l 88 [DINEN 150 17204-2 (2017-01)

1331 20 Chlorid (CI') mg/l 46,6 DIN EN ISO 10304-1 (2009-07)

1313 21 |Sulfat (S04%) mg/l 157 DIN EN ISO 10304-1 (2000-07)

1244 22 |Nitrat (NOy) | mgn | <1 [PINENISO 103041 (2008.07)

1524 26 Ss:ﬁ:;ezsrt:frfg(%n(i)sc?)h er mg/l 06 DIN EN 1484 (2019-04)

n.n. = nicht nachweisbar, n.u. = nicht untersucht, # nicht relevanter Metabolit

Seite 1 von 2

Rechtsform Institut Dr. Nuss GmbH & Co. KG - Sitz Bad Kissingen - Registergericht Schweinfurt - HRA 8833 - St.-Nr. 205/164/01908 - USt-1D DE8I5399696
Persénlich haftender Gesellschafter: Dr. Nuss Verwaltungs-GmbH - Sitz Bad Kissingen - Registergericht Schweinfurt - HRB 6513 - 5t.-Nr. 205/124/80285 - Geschaftsfiihrer: Dr. Elke Nuss



Entnahmeort: Héchheim Irmelshausen
Entnahmestelle: Brunnen 2 OT Irmelshausen
Probenahme am: 09.09.2024 10:46 Analysennummer:

Bad Kissingen, den .10.2024

4 /e o
Institut Dr. Nuss GmbH & Co. KG
Dr. Thomas Stahl, Geschéftsfiihrer

T203583

Die Prufergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die Prifgegensténde. Ohne schriftliche Genehmigung

des Instituts Dr. Nuss darf dieser Bericht nicht auszugsweise vervielféltigt werden. (Dok. B_T_9-8)

Institut

Dr. Nuss
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Institut Dr. Nuss GmbH & Co. KG - Schénbornstr. 34 - 97688 Bad Kissingen

Zweckverband zur Wasserversorgung

Bad Kénigshofen

Josef-Sperl-Str. 3

Gruppe Nord

97631 Bad Kénigshofen

Ihre Nachricht vom

lhr Zeichen

10214

Unser Zeichen

Institut

Dr. Nuss

Adresse  Schonbornstrae 34 i-Park Tauberfranken 02
97688 Bad Kissingen 97922 Lauda-Kénigshofen
Tel 0971/7856-0 09343/509342
Fax 0971/7856-213 09343/3979
eMail info@institut-nuss.de lauda@institut-nuss.de

Web

Telefon-Durchwahl
0971/7856-
Dr.N/Imm

www.institut-nuss.de

www.institut-nuss.de

= f: (( DAk[lj(guSuck

Akkreditierungsstelle
D-PL-14084-01-00

Bad Kissingen
16.10.2024

Wasseruntersuchung nach der Eigeniiberwachungsverordnung vom 20.09.1995

Untersuchung nach EUV Anlage 1 (Kurzanalyse)

Entnahmeort: Hoéchheim - Irmelshausen

Entnahmestelle: Brunnen 4 OT Irmelshausen

Kennzahl: 4110562800039 Kennzahl an Entnahmest. vorhanden: ja

Probenahme am: 09.09.2024 11:25 Analysennummer: T203584

Probenahme durch: T. Weber, Institut Dr. Nuss  Probeneingang / Prifungsbeginn: 09.09.2024

Probenahmeart: Ende der Prifung: 16.10.2024

EDV Nr.  [Lfd. Nr. Bezeichnung Einheit Messwert Messverfahren

Sebam

1026 1 Farbung (qualitativ) farblos DIN EN SO 7887 (2012-04)

1031 2 Trubun_g (qualitativ) N klar SAA W-0301 (2016-02)
Bodensatz(qualitéti_v) R keiner visuell _ _

1042 3 Geruch (dualitativ) R _geruchlos DEV B 1/2 (1971)

1021 4 Wassertemperatar °C 15,5 DIN 38404-4-2 (1976-12)

1081 ) elektr. Leitfahigkeit b. 25°C - uS/em ] L 1405 DIN EN 27888 (ﬂn_)

1061 6 &stsvfr:;) el 2sCi (Voo 7,03 DIN EN ISO 10523 (2012-04)

1281 7 |Sauerstoff gelost (O,) o mall | 0,7 DIN EN ISO 5814 (2013-02)

1472 8 'Séurekapazitéit bis p_H_4,3 mmol/l B 8,1-5 DIN 38400-7-2 (2005-12)

1476 9 Séurekapazit? bis pH 8,2 - mmol/l I 0o (oI 384009-7-1 (2005-12)

1477 10 Basekapazitat bis pH 8,2 “mmol/l 1,92 DIN 38409-7 (2005-12)

1122 11 |calcium icéz*)_ mg/| 200 DIN EN ISO 17294-2 (2017-01)

1121 | 12 Magnesium (Mg**) ' | mg 58,0 DIN EN 1SO 17294-2 (2017-01)

1112 13 |Natrium (Na") mg/! 208 DIN EN ISO 172942 (2017-01)

1113 14 |Kalium (Kh mgl | 78  |DINEN 1SO 17294-2 (2017-01)

1331 20 Chlorid (CI') mg/l _29,9 DIN EN [SO 10304-1 (2009-07)

1313 21 |Sulfat (SO4) mg/l 341 DIN EN ISO 10304-1 (2009-07)

1244 22 |Nitrat (NOy) h mg/l <1 @N SO 10304-1 (2009-07)

1524 26 S;I]?::gt:frfgg](i)sg;] . mg/l 0.2 DIN EN 1484 (2019-04)

n.n. = nicht nachweisbar, n.u. = nicht untersucht, # nicht relevanter Metabolit
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Institut

Dr. Nuss

Entnahmeort: Héchheim - Irmelshausen
Entnahmestelle: Brunnen 4 OT Irmelshausen
Probenahme am: 09.09.2024 11:25 Analysennummer: T203584

Bad Kissingen, den 16.10.2024

h S

Institut Dr. Nuss GmbH & Co. KG
Dr. Thomas Stahl, Geschéftsflihrer

Die Prufergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die Prifgegenstande. Ohne schriftliche Genehmigung

des Instituts Dr. Nuss darf dieser Bericht nicht auszugsweise vervielfaltigt werden. (Dok. B_T_9-8) Seite 2 von 2



Institut Dr. Nuss GmbH & Co. KG : Schénbornstr. 34 - 97688 Bad Kissingen

Zweckverband zur Wasserversorgung

Bad Kdnigshofen

Josef-Sperl-Str. 3

Gruppe Nord

97631 Bad Konigshofen

lhre Nachricht vom

Ihr Zeichen

10214

Unser Zeichen

Institut

Dr. Nuss

Adresse  SchonbornstraBe 34 i-Park Tauberfranken 02
97688 Bad Kissingen 97922 Lauda-Kénigshofen
Tel 0971/7856-0 09343 /5093 42
Fax 0971/7856-213 09343/3979
eMail info@institut-nuss.de lauda@institut-nuss.de

Web

Telefon-Durchwahl
0971/7856 -
Dr.N/Imm

www.institut-nuss.de

www.institut-nuss.de

— (( DAle(eﬁscha

Akkreditierungsstelle
D-PL-14084-01-00

Bad Kissingen
16.10.2024

Wasseruntersuchung nach der Eigeniiberwachungsverordnung vom 20.09.1995

Untersuchung nach EUV Anlage 1 (Kurzanalyse)

Entnahmeort: Hochheim Irmelshausen
Entnahmestelle: Brunnen 3 OT Irmelshausen
Kennzahl: 4110562800018 Kennzahl an Entnahmest. vorhanden: ja
Probenahme am: 09.09.2024 11:08 Analysennummer: T203585
Probenahme durch: T. Weber, Institut Dr. Nuss  Probeneingang / Priifungsbeginn: 09.09.2024
Probenahmeart: Ende der Prifung: 16.10.2024
EDV Nr.  [Lfd. Nr, Bezeichnung Einheit Messwert Messverfahren
Sebam
1026 1 Farbung (qualitativ) farblos DIN EN ISO 7887 (2012-04)
1031 2 Trlbung (qualitativ) T Klar SAA W-0301 (2016-02)

- - Ié-odensatz(qualitativ) | keiner 1 Vis_uell_
1042 3 Geruch (qualitativ) I gﬁhlos DEV B 1/2 (1971)
1021 4 V\}asser{emperatur °C | 12,1 DIN 38404-4-2 (1976-12)
1081 5 |elektr. Leitféh_igkeit b. 25_°_C pS/cm_ | 1273 B DIN EN 27888 (1993-11)
1061 6 E/Iisv:uer:g )b e ICIVoROn: 7,06 DIN EN ISO 10523 (2012-04)
1281 7 |Sauerstoff gelost (O,) mgll 19 DIN EN 1SO 5814 (2013-02)
1472 8 ﬁjrekapazitét bis pH 4,3 | mmoln I 8,68 ~ |DiN 38409-7-2 (2005-12) |
1476 9 Séurekap?itét bis pH 8,2 mmol/l 0 DIN 38400-7-1 (2005-12)
1477 10 Ba&akapazitét bis pH 8,2 B mmol/l 1,56 R DIN 38409-7 (2005-12)
1122 11 |Calcium (Ca®) . | mgn 143 |oiv En1s0 172042 (2017-01)
1121 12 |Magnesium (Mg®) E@L 7 3 DIN EN ISO 17294-2 (2017-01)
1112 13 Natrium (Na") mg/l 32,2 DIN EN ISO 17294-2 (2017-01)
1113 14 |Kalium (K" mg/l 9,7 DIN EN ISO 17294-2 (2017-01)
1331 20  [Chilorid (CI')_ - _m_g/I 247 I _pl_N EN ISO 10304-1 (2009-07)
1313 21 Sulfat (S0%) mg/l 262 DIN EN ISO 10304-1 (2009-07)
1244 22 |Nitrat (NO3) N Cmgh | <1 [DINENISO 10304-1(2009-07)
1524 26 Ss:]?:;i::f;g(%nésg; = mg/l 0,3 DIN EN 1484 (2019-04)

n.n. = nicht nachweisbar, n.u. = nicht untersucht, # nicht relevanter Metabolit
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Entnahmeort: Héchheim Irmelshausen
Entnahmestelle: Brunnen 3 OT Irmelshausen
Probenahme am: 09.09.2024 11:08 Analysennummer:

Bad Kissingen, den  16,140.2024

£ . /2 2 O
Institut Dr. Nuss GmbH & Co. KG
Dr. Thomas Stahl, Geschéftsflihrer

T203585

Die Prifergebnisse beziehen sich ausschlieRlich auf die Priifgegensténde. Ohne schriftliche Genehmigung

des Instituts Dr. Nuss darf dieser Bericht nicht auszugsweise vervielf4ltigt werden. (Dok. B_T_9-8)

Institut

Dr. Nuss
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